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Felszín feletti tűzcsapok az MSZ EN 14384:2005 szerint 

  

K A R B A N T A R T Á S I  U T A S Í T Á S - h 8  K T B  T Ű Z C S A P  

A tűzcsap főelzárójának karbantartása, dugattyútömítés cseréje 
 
Az utasítás érvényes a Hawle Kft. által gyártott h8 KTB kitörésbiztos tűzcsapokra. Az ábrák a 
dugattyútömítés cseréjének műveleti lépéseit mutatják be, a jelzett számozási sorrendben. 
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